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［摘 要］近年来，我国大量建筑物出现安全性降低或进入功能退化期，其中存在一些古老建筑的特殊
加固改造需求。本文以厦门某具有重要历史意义的古老石墙建筑加固改造项目为例，在建筑内部结构破损
严重的情况下，对石墙结构内部采用钢筋网水泥砂浆加固，新增构造柱及扶壁柱，并对内部框架结构梁柱板
进行拆除重建，基础加宽加固等方法对建筑结构进行加固改造，成功保留了该建筑原有石墙结构外貌的历史
价值意义。
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1 工程概况
大南八号楼位于厦门市思明区厦大校区内，该建
筑约于 1920 年建成，为三层混合结构建筑，一二楼
外墙为料石砌筑，三楼为后建砖墙，内部为钢筋混凝
土框架，梁柱及楼板损坏严重，抗震能力不满足规范
要求［1］，需拆除重建，而外部石墙结构年代久远，与
周边建筑形成独特的厦大嘉庚建筑风格，具有重要的
历史价值意义，需在保留原有建筑外貌条件下进行加
固改造。
2 加固改造设计方案
2． 1 加固改造方案
石墙建筑结构特点为，以混凝土楼板作为水平承
重构件，石砌纵横墙和混凝土柱作为竖向承重构件。
该混合结构无法满足结构抗震安全的要求，本改造工
程采用的结构加固方法是对外墙内侧基础加宽加固。
保留原外部石墙结构并在墙体内部进行钢筋网水泥砂
浆加固。在原外部混凝土柱内加设构造柱及在墙体适
当位置 ( 如窗边两侧) 加设扶壁柱，原外部梁内侧
加设新混凝土梁。建筑内部框架结构梁柱板及三层结
构全部拆除并进行重建，新建梁板钢筋与原石墙结构
处的混凝土梁钢筋焊接后浇筑成整体。
2． 2 加固改造设计
对该石墙建筑基础其进行加宽加固处理，使石墙
内部加固构件钢筋网以及新增构造柱钢筋与地基有可
靠连接作用，基础加宽宽度为 500mm，植筋 3C20@
200。新增基础拉梁作为内部隔墙及楼梯的基础。
石墙内部墙体全部进行单面钢筋网水泥砂浆加
固，单侧面层厚度为 80mm，面层材料等级为 C7，容
重 25kN /m3，竖向与横向加固钢筋网采用 C8@ 300。
对原石墙处的混凝土柱内侧新增构造柱，柱纵筋下端
植入基础，箍筋与旧柱箍筋相焊，焊接条件不允许的
植 2C20@ 400 螺纹钢筋剪力键。在原混凝土柱上钻孔
植筋 C8@ 500，并裹结构胶，以使新增构造柱与原石
墙混凝土柱有效拉结。在原石墙上的混凝土梁内侧新
增梁，并钻孔植筋 C14@ 600，与原梁形成整体。石
墙处混凝土梁端面余 500mm 钢筋不拆除，与新增梁
钢筋进行焊接连接处理。
3 施工流程
( 1) 结构卸荷 建筑改造前需对建筑内的无用
设备及材料进行搬离，减少建筑结构的受力荷载。卸
荷完成后开始拆除三楼建筑屋盖，墙体及梁柱构件并
进行及时搬离，然后拆除一二层中的非承重墙。
( 2) 基础加固 开挖底层基础时，施工应分批，
分段，间隔施工，不能在基础全长上挖成连续的坑
槽，或使槽内地基土暴露过久，而使原基础产生和加
剧不均匀沉降，并做好排水措施。分批间隔施工基础
砼联系拉梁，并在基础内侧进行加宽加固改造，注意
新增构造柱的纵筋及墙面钢筋网的提前植入，最后基
础回填土并压实。
( 3) 结构加固 对新建各构造柱处的楼板进行
拆除穿孔，直至三层板底，进行新增构造柱及墙体内
侧的支模工作，预留梁插筋，最后完成构造柱及石墙
内侧钢筋网砂浆面层浇筑工作。
( 4) 内部拆除 首先预留原有内部梁柱，待新
增构造 柱 及 加 固 钢 筋 网 砂 浆 面 层 混 凝 土 强 度 达 到
70%之后，对整体建筑结构有了足够的支撑及抗侧能
力，开始依次从上往下拆除室内及连廊的内墙，砼楼
板，框架梁及框架柱 ( 外部石墙保留) ，期间及时搬
离建筑垃圾进行卸荷，最后对内部框架结构梁柱进行
拆除。拆除动作尽量保持在较小强度之内，在内部楼
板及梁断开时，使用小錾轻凿去除墙内皮，外板边及
梁端残留砼，并预留一定的原钢筋长度，钢筋除锈后
刷环氧树脂保留。
( 5) 建筑新建 在拆除完毕之后，对内部框架
梁柱板结构进行建模浇筑，其中需要 ( 下转第 105 页)
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坡的施工过程中应用了加固技术以后，不仅可以提高
边坡岩土体的整体稳定性，还可以在一定程度上预防
水对于边坡是造成的侵蚀和渗透作用。现如今比较常
用的加固法有抗滑桩加固法，预应力锚索，注浆加固
法，加筋边坡和加筋挡土墙，锚杆加固法等等，本文
将对其中应用比较多的抗滑桩加固法与注浆加固法进
行简单的说明。
( 1) 抗滑桩加固法 这种加固法主要是将抗滑
桩自上而下地打入到边坡的下半部分，然后利用抗滑
桩的桩型结构来阻止边坡出现岩土或者岩石下滑等问
题。但在应用这个加固法加固边坡之前，一定要做好
对抗滑桩下的基石的抗力检测，如果基石的存在着裂
缝，含水度高，密实度不足等问题，那么如果遇到如
地震等自然灾害，那么同样会对边坡的稳定性造成影
响，起不到加固法所应起到的作用。
( 2) 注浆加固法 注浆加固法在如今被广泛的
应用于边坡的岩土体结构改良过程中，其主要是通过
液压或者气压将未凝固的浆液注入到岩土体的裂缝或
者孔隙当中，以此来改变岩土体的物理力学性质，不
过注浆加固法在使用前也同样要做好施工地区岩体体
性质的考察工作，然后根据施工地区岩体体的实际情
况，选择相应的注浆材料与压浆技术。加固完成后，
便可以有效的改变岩体体的整体结构和性质，降低水
和岩土体对边坡稳定性的影响，提高边坡的稳定性。
但如果没有做好前期的实地考察，那么不仅可能会导
致注浆失败，还可能会导致加固起不到应有的作用［3］。
2． 3 生物防护法
生物防护法是近些年才兴起的山区高速公路隧道
洞口边坡稳定性防护方法，其主要是在边坡中种植诸
如树木，草坪，灌木植物等绿色植物，这样不仅可以
利用绿色植物的根系加固土壤，还能够在一定程度上
防止水流的冲刷和侵蚀作用，不过这个防护法也同样
有着一定的缺点，那就是后期养护的费用比较高，养
护团队需要不时对边坡上的植物进行修剪，施肥，除
虫等工作，这样才能在保证其美观的同时，保证其应
有的作用。
2． 4 截水、排水法
截水、排水法主要是通过对地表排水与地下排水
来将边坡内部的水引出坡体外的一定范围，进而降低
水作用对边坡稳定性所造成的影响。在具体实施过程
中，排水法在地表排水上可以通过在坡顶与坡面上修
建截水沟，以此来有效的将水流引离边坡。而地下排
水，则是将边坡内部的水进行引流，进而改变边坡内
部岩土体因水而发生的软化情况，提高岩土体的整体
强度，最终实现提高边坡稳定性的作用。
2． 5 施工与养护
首先在进行边坡施工前，需要按照施工区域的实
际情况做好施工方案，方案之中不仅要包含边坡的施
工方案，还要规定出边坡的每一部分的施工力度。其
次在施工过程中，施工人员要严格按照施工方案来进
行施工，如在施工过程中遇到不合理的施工设计要及
时反馈，不能私自进行施工更改。最后在养护的过程
中，养护团队要定时对边坡进行检修工作，如发现有
裂缝要及时进行修补工作。每次大雨过后或者冰雪融化
后，养护人员也要对排水设施进行检查，如有积水，应
及时进行排水作业，减少水作用对于边坡的影响。
3 总 结
对于可能会影响到山区高速公路隧道洞口边坡稳
定性的各种因素，不仅要在施工中采用各种方法来进
行防护，还要在施工完成后积极进行后期养护工作，
以此来保证边坡不会出现稳定性问题，为来往的人们
提供更多的方便与安全。
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( 上接第 103 页) 注意在原有保留的钢筋头与新梁板
钢筋进行焊接等连接措施后再锚固入新浇的混凝土
中。本加固工程存在诸多植筋作业，在新旧构件间进
行钻孔植筋前，钻孔应用专用清洗剂进行清洗，待钻
孔孔干燥后才可植筋。最后重建三层的墙，柱 ( 需与
墙有可靠拉结措施) ，梁，及屋盖，其中墙体部分内
侧做钢筋网砂浆面层进行加固。
4 结 语
本古老石墙建筑的加固改造工程从设计到施工 ，
满足现行规范要求［2］。在建筑结构因为历史久远原因
而破损严重情况下，对内部进行拆除重建及对外石墙
内侧加固，最终保留了原具有重要历史价值意义的石
墙结构外貌。文中所总结的加固改造设计方法及施工
方法经实践检验可靠合理，可应用于其他类似需保留
建筑原有外貌的建筑保护加固工程。
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